
КШ 81

M

Кран шаровый

Кран регулировочный

Кран вакуумный

Клапан электромагнитный запорный

Кран приводной регулировочный

Клапан обратный

Насос центробежный

Насос Рутса

Насос вакуумный
пластинчато-роторный

Клапан предохранительный
Фильтр масляный

PS

FS

VS

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт Нагреватель масла

A

Низкотемпературная
ловушка

Низкотемпературный
компрессорно-
конденсаторный агрегат

FM

TS

TC Датчик температуры термопарный

Датчик температуры биметаллический

Электроконтактный вакуумметр

Электроконтактный манометр

Счетчик протока

Датчик протока

HLS Датчик верхнего уровня

LLS Датчик нижнего уровня

Оптический датчик пены

Фильтр натекателя

Система осушки твердой изоляции трансформатора СОТ6 ВК2-ВА2

Линии управления дискретные
аналоговые

Линии сигналов дискретные
аналоговые

VS5 Кв2Кл5

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

LLS

HLS

VS4 КВ1Кл4

VS7

VS6

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

HLS

A

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

КВ 41

TC3

TC4

НЦ3

НЦ4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

КШ22
Внешнее
подключение

Внешнее
подключение

MКл3

A1

А2

ВН1

ВН2

КШ21

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

КВ 31

проба 2

проба 1

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт



КШ 81 VS5 Кв2Кл5

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

LLS

HLS

VS4 КВ1Кл4

VS7

VS6

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

HLS

A

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

КВ 41

TC3

TC4

НЦ3

НЦ4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

КШ22

Режимы работы установки СОТ6 ВК2-ВА2
Перекачка масла 12м /ч3

Внешнее
подключение

Внешнее
подключение

MКл3

A1

А2

ВН1

ВН2

КШ21

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

КВ 31

проба 2

проба 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема предназначена для ознакомления режимов работы установки,
на схеме отсутствуют или упрощенны отдельные узлы контроля и управления

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт



КШ 81 VS5 Кв2Кл5

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

LLS

HLS

VS4 КВ1Кл4

VS7

VS6

HLS

A

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

КВ 41

TC3

TC4

НЦ4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

КШ22

Режимы работы установки СОТ6 ВК2-ВА2
Перекачка с фильтрацией и нагревом 12м /ч3

Внешнее
подключение

A1

А2

КШ21

КВ 31

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

НЦ3
Внешнее
подключение

MКл3

ВН1

ВН2

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

проба 2

проба 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема предназначена для ознакомления режимов работы установки,
на схеме отсутствуют или упрощенны отдельные узлы контроля и управления

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт



КШ 81 VS5 Кв2Кл5

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

LLS

HLS

VS4 КВ1Кл4

VS7

VS6

HLS

A

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

КВ 41

TC3

TC4

НЦ4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

КШ22

Режимы работы установки СОТ6 ВК2-ВА2
Перекачка с фильтрацией и нагревом 25м /ч3

Внешнее
подключение

A1

А2

КВ 31

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

НЦ3
Внешнее
подключение

MКл3

ВН1

ВН2

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

проба 2

проба 1

КШ21

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема предназначена для ознакомления режимов работы установки,
на схеме отсутствуют или упрощенны отдельные узлы контроля и управления

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт



КШ 81 VS5 Кв2Кл5

VS4 КВ1Кл4

НЦ4

КШ22

Режимы работы установки СОТ6 ВК2-ВА2
Прогрев установки (Заполнение вакуумной камеры)

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

НЦ3
Внешнее
подключение

MКл3

ВН1

ВН2

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

проба 2

проба 1

КШ21

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема предназначена для ознакомления режимов работы установки,
на схеме отсутствуют или упрощенны отдельные узлы контроля и управления

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

LLS

HLS

VS7

VS6

HLS

A

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

КВ 41

TC3

TC4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

Внешнее
подключение

A1

А2

КВ 31



КШ 81 VS5 Кв2Кл5

VS4 КВ1Кл4

НЦ4

КШ22

Режимы работы установки СОТ6 ВК2-ВА2
Прогрев установки (Перекачка масла по кругу с дегазацией и нагревом)

КШ21

ОД2

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

НЦ3
Внешнее
подключение

MКл3

ВН1

ВН2

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

проба 2

проба 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема предназначена для ознакомления режимов работы установки,
на схеме отсутствуют или упрощенны отдельные узлы контроля и управления

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

LLS

HLS

VS7

VS6

HLS

A

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

КВ 41

TC3

TC4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

Внешнее
подключение

A1

А2

КВ 31



КШ 81 VS5 Кв2Кл5

VS4 КВ1Кл4

НЦ4

КШ22

Режимы работы установки СОТ6 ВК2-ВА2
Дегазация масла

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

НЦ3
Внешнее
подключение

MКл3

ВН1

ВН2

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

проба 2

проба 1

КШ21

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема предназначена для ознакомления режимов работы установки,
на схеме отсутствуют или упрощенны отдельные узлы контроля и управления

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

LLS

HLS

VS7

VS6

HLS

A

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

КВ 41

TC3

TC4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

Внешнее
подключение

A1

А2

КВ 31



КШ 81 VS5 Кв2Кл5

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

LLS

HLS

VS4 КВ1Кл4

VS7

VS6

HLS

A

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

КВ 41

TC3

TC4

НЦ4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

КШ22

Режимы работы установки СОТ6 ВК2-ВА2
Откачка масла из вакуумной камеры

Внешнее
подключение

A1

А2

КВ 31

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

НЦ3
Внешнее
подключение

MКл3

ВН1

ВН2

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

проба 2

проба 1

КШ21

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема предназначена для ознакомления режимов работы установки,
на схеме отсутствуют или упрощенны отдельные узлы контроля и управления

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт



КШ 81 VS5 Кв2Кл5

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

LLS

HLS

VS4 КВ1Кл4

VS7

VS6

HLS

A

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

КВ 41

TC3

TC4

НЦ4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

КШ22

Режимы работы установки СОТ6 ВК2-ВА2
Откачка масла из нагревателей

Внешнее
подключение

A1

А2

КВ 31

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

НЦ3
Внешнее
подключение

MКл3

ВН1

ВН2

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

проба 2

проба 1

КШ21

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема предназначена для ознакомления режимов работы установки,
на схеме отсутствуют или упрощенны отдельные узлы контроля и управления

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт



VS5 Кв2Кл5

VS4 КВ1Кл4

НЦ4

КШ22

Режимы работы установки СОТ6 ВК2-ВА2
Вакуумирование твердой изоляции трансформатора

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

НЦ3
Внешнее
подключение

MКл3

ВН1

ВН2

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

проба 2

проба 1

КШ21

КШ 81

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема предназначена для ознакомления режимов работы установки,
на схеме отсутствуют или упрощенны отдельные узлы контроля и управления

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

LLS

HLS

VS7

VS6

HLS

A

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

КВ 41

TC3

TC4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

Внешнее
подключение

A1

А2

КВ 31



КШ 81 VS5 Кв2Кл5

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

LLS

HLS

VS4 КВ1Кл4

VS7

VS6

HLS

A

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

КВ 41

TC3

TC4

НЦ4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

КШ22

Режимы работы установки СОТ6 ВК2-ВА2
Перекачка масла с грубой фильтрацией и нагревом 60м /ч внешним насосом3

Внешнее
подключение

A1

А2

КШ21

КВ 31

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

НЦ3
Внешнее
подключение

MКл3

ВН1

ВН2

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

проба 2

проба 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема предназначена для ознакомления режимов работы установки,
на схеме отсутствуют или упрощенны отдельные узлы контроля и управления

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт



VS5 Кв2Кл5

TB1

BS1

Конденсатосборник

Слив
конденсата

TB2

BS2

LLS

HLS

VS4 КВ1Кл4

VS7

VS6

HLS

A

КВ3

КВ4

КВ5

КВ6

КВ7

КВ8

КВ9

КВ10

КВ11

КВ12

КВ 41

TC3

TC4

НЦ4

НР1 НВ1

НР2 НВ2

НР3 НВПР3

КШ22

Режимы работы установки СОТ6 ВК2-ВА2
Параллельная работа двух нагревателей

Внешнее
подключение

A1

А2

КШ21

КВ 31

Выход 1

КШ 91

КШ20

P 1S P 2S

Кл1

FS1

TS1 TC1

FS2

TC2TS2

Вход 1

Выход 2

Вход 2

FM

Вход 3

M

ФГО1

ФГО2

ФГО3

КШ1

КШ2

КШ3

КШ4

КШ5

КШ6

КШ7

КШ8

КШ9

КШ10

КШ11

КШ12

проба 2

КШ14

КШ15

КШ16

КШ17

Кл2

НЦ1

НЦ2

ФТО1

ФТО2

НЦ3
Внешнее
подключение

MКл3

ВН1

ВН2

ОД1

ОД2

V 1S

VS2

VS3

КШ 81

проба 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема предназначена для ознакомления режимов работы установки,
на схеме отсутствуют или упрощенны отдельные узлы контроля и управления

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт

20кВт 20кВт


